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样 品 类 别 地表水
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委托方信息

委托单位 郎溪县自来水总公司

委托日期 2023.05.04

样品信息

样品名称 水源水 样品状态 液态

采样地点 新郎川河原水取样点

样品来源 送样

收样日期 2023.05.04

检测信息

检测日期 2023.05.04-2023.05.09

检测项目 详见第 3-3页

检测设备 电感耦合等离子体-质谱仪、紫外分光光度计等

评价依据 GB3838-2002（Ⅱ）《地表水环境质量标准》

评价结论
所检项目均符合 GB3838-2002（Ⅱ）《地表水环境质量标准》标

准要求。（非湖库水，总氮不做评价）

备注

样品名称及采样地点信息均由客户提供，本次检测结果仅对送

检样品负责。

编制人： 编制日期： 2023..05.09

芜湖华衍水务有限公司

水质检测中心

检验检测（专用章）

审核人： 审核日期： 2023..05.09

签发人： 签发日期： 2023..05.09
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序号 检测项目 单位 检测结果 检测依据 限值

1 铜 mg/L <0.001 GB/T5750.6-2006 4.2 1

2 锌 mg/L <0.001 GB/T5750.6-2006 5.1 1

3 硒 mg/L <0.001 GB/T5750.6-2006 7.1 0.01

4 砷 mg/L <0.001 GB/T5750.6-2006 6.1 0.05

5 镉 mg/L <0.001 GB/T5750.6-2006 9.1 0.005

6 铅 mg/L <0.001 GB/T5750.6-2006 11.1 0.01

7 铁 mg/L 0.022 GB/T5750.6-2006 2.1 0.3

8 锰 mg/L 0.025 GB/T5750.6-2006 3.1 0.1

9 水合肼 mg/L 0.008 GB/T5750.8-2006 39.1 0.01

10 钼 mg/L <0.001 GB/T5750.6-2006 1.5 0.07

11 钴 mg/L <0.001 GB/T5750.6-2006 1.5 1

12 铍 mg/L <0.001 GB/T5750.6-2006 1.5 0.002

13 硼 mg/L 0.001 GB/T5750.6-2006 1.5 0.5

14 锑 mg/L <0.001 GB/T5750.6-2006 1.5 0.005

15 镍 mg/L <0.001 GB/T5750.6-2006 1.5 0.02

16 钡 mg/L 0.008 GB/T5750.6-2006 1.5 0.7

17 钒 mg/L <0.001 GB/T5750.6-2006 1.5 0.05

18 钛 mg/L 0.005 GB/T5750.6-2006 1.5 0.1

19 铊 mg/L <0.0001 GB/T5750.6-2006 1.5 0.0001

以下空白
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说 明

1、本报告检测结果经签字盖章后有效（附页加盖骑缝章）。

2、系委托者自带样品送检，本站检验结果只对送检样品负责。

3、本报告未经同意，不得作为商品广告使用。

4、对检验报告有异议时，请于报告发出之日起七天内通知本站，逾期不予受理。

5、本报告未经同意不得复印（完整复印除外）。


